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АКТ 

об осуществлении технологического присоединения 

 

№ 1/С8-22-302-75354(130849)                                                                                 от 10.01.2023 

 

Настоящий акт составлен Публичным акционерным обществом «Россети 

Московский регион», именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице 

Начальника отдела контроля исполнения технических условий филиала ПАО 

«Россети Московский регион» - Северные электрические сети Андриевского Андрея 

Викторовича, действующего на основании  доверенности №129Д-СЭС/2022 от 29.12.2022 

Сетевая организация оформила  и подписала настоящий акт о нижеследующем. 

 

1. Сетевая организация оказала  заявителю - ИП Недовба Олег Владимирович 

услугу  по  технологическому присоединению объектов  электроэнергетики  

(энергопринимающих  устройств) заявителя  в  соответствии с  мероприятиями  по  

договору об осуществлении технологического  присоединения № С8-22-302-75354(130849) 

от 24 мая 2022 г. в полном объеме на сумму 81 856,80 (Восемьдесят одна тысяча 

восемьсот пятьдесят шесть рублей 80 копеек), в том числе НДС (20%) 13 642,80 

(Тринадцать тысяч шестьсот сорок два рубля 80 копеек).  

 

Мероприятия   по   технологическому  присоединению  выполнены  согласно 

техническим условиям от № С8-22-302-75354(130849) от 24 мая 2022 г.  

 

Объекты   электроэнергетики   (энергопринимающие   устройства)   сторон 

находятся по адресу: 141625, Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир, Участок находится примерно в 110 

м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россйская 

Федерация, обл. Московская, р-н Клинский, городское поселене Клин, д. Решоткино, 

ул. Мира, дом 7., кадастровый номер 50:03:0060180:62 , ЭПУ Воздушный ввод от опоры 

ПАО «Россети Московский регион», ЩУ . 

 

Акт о выполнении технических условий от «10» января 2023 г. № 3/С8-22-302-

75354(130849). 
 

Характеристики присоединения: 

Максимальная мощность (всего) 60 кВт, в том числе: 

 максимальная  мощность  (без  учета ранее присоединенной (существующей) 

максимальной мощности) 60 кВт; 

 ранее присоединенная максимальная мощность --- кВт;  

 совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической 

сети трансформаторов --- кВА. 

 максимальная мощность объектов микрогенерации (всего)  --- кВт. 

 

Категория надежности электроснабжения: Третья - 60 кВт. 
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2. Перечень точек присоединения: 

Точка 

присое

динени

я 

Источник 

питания 

(наименован

ие 

питающих 

линий) 

Описание точки присоединения Уровень 

напряже

ния (кВ) 

Максима

льная 

мощност

ь (кВт) 

Максимал

ьная 

мощность 

объектов 

микрогене

рации 

(кВт) 

Величина 

номинальн

ой 

мощности 

присоедин

енных 

трансформ

аторов 

(кВА) 

Предельно

е значение 

коэффицие

нта 

реактивно

й 

мощности 

(tg φ ) 

 1 ПС 35 кВ 

Першутино 

№144 35/6 

кВ 

Контакты присоединения 

шлейфов ЛР-726 к проводам ВЛ-6 

кВ потребителя на опоре №1 

отпайки на СТП-1586 от фид. ТП-

302-ТП-308-МТП-179, 56.277259, 

36.670866 – 60 кВт 

6 60 --- --- 0,35 

В том числе опосредованно присоединенные 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Границы    балансовой    принадлежности    объектов   электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон: 

Описание границ балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) 

Описание границ эксплуатационной 

ответственности сторон 

Контакты присоединения шлейфов ЛР-726 к проводам 

ВЛ-6 кВ потребителя на опоре №1 отпайки на СТП-1586 

от фид. ТП-302-ТП-308-МТП-179 

Контакты присоединения шлейфов ЛР-726 к 

проводам ВЛ-6 кВ потребителя на опоре №1 отпайки 

на СТП-1586 от фид. ТП-302-ТП-308-МТП-179 

 

3.   У   сторон   на   границе   балансовой   принадлежности   объектов 

электроэнергетики   (энергопринимающих   устройств)   находятся   следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

Наименование электроустановки 

(оборудования) сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования) заявителя 

ВЛ-6 кВ фид. ТП-302-ТП-308-МТП-179, ЛР-726, опора 

№1, контакты присоединения, ПКУ 

 

ВЛ-6кВ, ВПР-1586, РУ-6/0,4 кВ СТП-1586, ВЛ-0,4 кВ 

от СТП-1586 

 

У   сторон   в  эксплуатационной  ответственности  находятся  следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в эксплуатации 

сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя 

ВЛ-6 кВ фид. ТП-302-ТП-308-МТП-179, ЛР-726, опора 

№1, контакты присоединения, ПКУ 

 

ВЛ-6кВ, ВПР-1586, РУ-6/0,4 кВ СТП-1586, ВЛ-0,4 кВ 

от СТП-1586 

 

4.  Характеристики  установленных измерительных комплексов содержатся в акте 

допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. 

 

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной 

автоматики: 
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ПКТ 16А 
 (виды защиты и автоматики, действия и др.) 

6. Автономный резервный источник питания: 

-    
 (место установки, тип, мощность, напряжение и др.) 

 

7. Прочие сведения: 

- 
 

 (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень 

напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.) 

8. Схематично    границы    балансовой    принадлежности    объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих   устройств)   и   эксплуатационной 

ответственности  сторон  указаны  в  приведенной  ниже  однолинейной  схеме 

присоединения энергопринимающих устройств. 

 

СТП-1586

63 кВА

ИП Недовба О.В.
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ПКТ 102-ПТ

16А
ВПР-1586

ТМГ-63/6/0,4кВ

w*h

ПКУ

0,4 кВ

SMT

СИП3 

1х70

0,006

ЛР-726

Оп. 

№2

СИП3 

1х70

0,005

Оп. 

№1

 

 

    Прочее: 

- 

 

9.  Технологическое   присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в 

соответствии с правилами и нормами. 

 
Внимание: в случае наличия намерения потребления электрической энергии, заключение договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках, является обязательным. В случае несоблюдения требований законодательства 

по своевременному заключению договора, расчет стоимости потребленной электроэнергии будет осуществлен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012. 

 

 
ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

08de1e87 

Начальник отдела контроля 

исполнения технических условий 

филиала ПАО «Россети Московский 

регион»- Северные электрические 

сети 

А.В. Андриевский 
 


