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                     Клинский РЭС 

№ С8-22-302-75354(130849)         «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 

15 и до 150 кВт включительно по уровню напряжения выше 0,4 кВ) 
 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
 

ИП Недовба Олег Владимирович 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства: Комплекса объектов на земельном участке. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя: Комплекс объектов на земельном участке, 141625, Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир, Участок находится примерно в 110 м по направлению на юг от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россйская Федерация, обл. Московская, 

р-н Клинский, г ородское поселене Клин, д. Решоткино, ул. Мира, дом 7.  , 

кадастровый номер: 50:03:0060180:62. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 60 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 6 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии 

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность 

энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - вновь устанавливаемый коммутационный аппарат на опоре 

проектируемой ВЛ3-6кВ, отходящей от секции РУ-6кВ ПС-144 ‘‘Першутино’’ – 

60 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Першутино №144 35/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 



10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств 

платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

10.1.1. Строительство одной ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14423» отходящей от 

секции РУ-6кВ ПС-144 ‘‘Першутино’’, протяженностью 0,025 км , сечение кабеля 

(провода) СИП-3 1х70 с использованием стоек Марки СВ- 110; 

 

10.1.2. Строительство РЛР-6кВ, 1 шт. Размещение РЛР выполнить вне границ 

земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного 

подъезда персонала к РЛР. 

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств 

инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые 

для осуществления технологического присоединения: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению 

учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета 

электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), трехфазный счетчик косвенного включения в шкафу (ПКУ, 1шт.). 

Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить всоответствии с утвержденными ПАО 

«Россети Московский регион» типовыми техническими решениями. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Запроектировать и построить ТП-6кВ. Тип ТП определить проектом. В 

ТП-6кВ смонтировать трансформатор 6/0,4кВ, мощностью согласно проекта. 

Запитать новую ТП-6кВ от точки присоединения путем строительства ЛЭП / ВЛ / 

КЛ-10кВ. Точную длину трассы,марку и сечение провода / кабеля определить 

проектом.   

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны 

заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2021 

года № 276-Р и составляет 81 856,80 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот 

пятьдесят шесть рублей 80 копеек), в том числе НДС (20%) 13 642,80 (Тринадцать 

тысяч шестьсот сорок два рубля 80 копеек). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:  

 

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 81 856,80 рублей 

вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;  



15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка 

приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для 

обеспечения коммерческого учета электрической энергии для потребления 

энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), 

возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский 

регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети 

Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) 

иного указанного оборудования и доступ к таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети 

Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов 

розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета 

ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был 

осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете 

потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии 

с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 

рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора 

учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного 

в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете 

потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его 

показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии 

(мощности). 

18. В целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению ПАО 

«Россети Московский регион» и заявитель: 

а) разрабатывают проектную документацию согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями, при этом разработка проектной 

документации заявителем осуществляется в границах его земельного участка согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации не является 

обязательной; 

б) выполняют настоящие технические условия, включая осуществление ПАО «Россети 

Московский регион» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств 

под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также 

выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» требований по 

созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в 

порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил 

технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

в) проверяют выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» 

технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического 

присоединения; 
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г) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой 

организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в 

рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также 

входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и 

автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в 

составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем. 

19. Ценовая категория: 1 ценовая категория. 

19.1. Условия почасового планирования потребления электрической энергии: Учет 

помесячный. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 

настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810581081306926 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

916263fd 

Начальник отдела инженерного 

обеспечения технологического 

присоединения филиала ПАО 

«Россети Московский регион»- 

Северные электрические сети 

                 А.Г.Петрунин 
 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-1333739 

Дата 29.04.2022 

Сумма (руб.) 81 856,80 
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